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CERTIFICAT  DE 
 

CONFORMITATE  SANITARA  
 

in conformitate cu decretul din 29 mai modificat  
si circulara Ministerului Sănătății  

Directia Generala de Sănătate   
DGS/SD7A nr. 571 din 25 noiembrie 2002 

 

 

 

Realizat de EUROFINS  
(Laborator abilitat al Ministerului de Sănătate Publică 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
TRADUCERE DIN ORIGINALUL FRANCEZ  

 



 
 
 
 
Laboratorul EUROFINS - Expertize Ambientale 
 54521 - Maxéville Cedex  (F) 
 
 
Datele solicitantului AMETHYS  
 36, rue du Luyot 
 59113 - Seclin - (Franța) 
 
 
Numele accesoriului reprezentativ Aparat anticalcar NEW ARA  
  Model 2002 - 3/4” 
 
 
Nr. de referință al laboratorului 19 ACC NY 180 
 
 
Data de realizare a testelor de inertie 
după norma XP P41-280  din 24 iunie până la 8 iulie 2019 
 
 
COMENTARII 
 
Testele de inerție realizate nu au descoperit nici o anomalie. Rezultatele sunt  
conform exigențelor circularei DGS/SD7A 2002 nr. 571 din 25 noiembrie 2002. 
Această atestare nu aduce prejudicii eficacității sistemului. 
 
 
Familia de accesorii ce acoperă acest certificat : 
 
APARATE ANTICALCAR NEW ARA - Referiror (2 articole) 
 
Aparat NEW ARA  -  model 2002  -  3/4”  
Aparat NEW ARA  -  model 2012  -     2” 
 
 
Atestare eliberată de :          Clémence Tafforeau             Sef departament  
 
 
 
Data eliberării 8 iulie 2019 
Are scadentei 8 iulie 2024  
 


